Przedsi¢ebiorstwo Uslug

Technicznych

»DEMPOL-ECO” Sp. z o.0. W
Laboratorium badawcze

ul. Sktadowa 9
45-125 Opole

e-mail: biuro@dempol.com.pl

tel. 077 406 60 60
fax. 077 406 60 66

/f//

!y

)

\‘\u|||i,,/’

4

z

)

/,/,'

A

/’4’!”' 1 l\‘\\\\

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

—_—

DEITIPOL"*’SL

AB 1655
Opole, 08.09.2025
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych
Nr S/2025/9/0018
Zleceniodawca Zwigzek Gmin " PROKADO"
Kosciuszki 23 46-060 Proszkow

Miejsce pobrania probki(ek)® -
Data pobrania probki® 03.09.2025
Cel badan obszar regulowany prawnie
Data dostarczenia probki(ek) do Laboratorium 03.09.2025
Probka(ki) pobrane przez Probka pobrana przez klienta
Obiekt badan® woda
Zlecenie nr 7/2025/00589
Okres badan 03.09.2025 - 08.09.2025
Kw przypadku, gdy laboratorium nie uczestniczy w pobraniu i transporcie probek informacja dostarczona przez klienta
Przedmiot badan
Lp ID Probki Nazwa prébki Rodzaj probki ‘S)izrl:lfirzngtej Metody pobrania

przepompownia woda do spozycia . PN-EN ISO 19458:2007 - N/A
1 P/2025/01243 Proszkow przez ludzi prawidlowy Instrukcja laboratorium - N/A

woda do spozycia . PN-EN ISO 19458:2007 - N/A

2 P/2025/01244 szkota Boguszyce przez ludzi prawidlowy Instrukcja laboratorium - N/A

Urzad Gminy woda do spozycia . PN-EN ISO 19458:2007 - N/A
3 P/2025/01245 Dabrowa przez ludzi prawidiowy Instrukcja laboratorium - N/A

Wyniki badan fizykochemicznych

Id Prébki PH AZ

Temperatura dla
pH
[°C]

Przewodnosé¢ A,Z
[uS/cm]

Temperatura dla
przewodnosci
[°C]

Smak Z
[akceptowalny
przez konsumenta i
bez
nieprawidlowych
zmian/nieakceptow
alny przez
konsumenta]

P/2025/01243 7.5

22.6

745

22.5

akceptowalny przez
konsumenta i bez
nieprawidlowych
zmian

P/2025/01244 1.5

22.6

757

22.5

akceptowalny przez
konsumenta i bez
nieprawidlowych
zmian

P/2025/01245 7.6

22.6

763

22.6

akceptowalny przez
konsumenta i bez
nieprawidlowych
zZmian
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Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych
»DEMPOL-ECO” Marian Placzek
Laboratorium badawcze

ul. Sktadowa 9

45-125 Opole

e-mail: biuro@dempol.com.pl

tel. 077 406 60 68

tel. 077 406 60 72

Dempou&

Opole, 08.09.2025
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych
Nr S/2025/9/0018
Zapach Z
[akceptowalny
przez konsumenta i .

Id Prébki bez Barwa A,Z Metnosé A,Z Jon amonowy A,Z | Zelazo A,Z
nieprawidlowych [mg Pt/1] [NTU] [mg/1] [ng/]
zmian/nieakceptow
alny przez
konsumenta]
akceptowalny przez

P/2025/01243 konsumentaibez |, 0.53 <0.05 <50
nieprawidlowych
zmian
akceptowalny przez

P/2025/01244 konsumentaibez | 0.75 <0.05 <50
nieprawidlowych
zmian
akceptowalny przez

P/2025/01245 konsumentaibez | 0.25 <0.05 <50
nieprawidlowych
zmian

Id Probki Mangan A.Z

[ng/M]
P/2025/01243 <25
P/2025/01244 <25
P/2025/01245 <25
Wyniki badan mikrobiologicznych
Ogolna liczba

Id Prébki mikroorganizmow w Escherichia coli A,Z Grupa coli A,Z Enterokoki kalowe A,Z
temp. 22°C A,Z [NPL/100ml] [NPL/100ml] [jtk/100ml]
[jtk/ml]

P/2025/01243 50 0 0 0

P/2025/01244 nie wykryto 0 0 0

P/2025/01245 nie wykryto 0 0 0

Opis metod badan

k . . 1

Lp |Badana cecha Je.d nostka Technika pomiarowa Norma/procedura badawcza .Syml’)o.

miary jakosci

1 pH [-] Potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 AZ

2 Temperatura dla pH [°C] Termometria Instrykqa robocza nr 4:

pomiar pH

3 Przewodno$¢ [uS/cm] Konduktometryczna PN-EN 27888:1999 AZ

4 Temperatur’a Fila [°C] Termometria Instrykqa robocza nr 15:

przewodnosci pomiar przewodnos$ci
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Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych

»DEMPOL-ECO” Sp. z o.0.
Laboratorium badawcze

ul. Sktadowa 9

45-125 Opole

e-mail: biuro@dempol.com.pl
tel. 077 406 60 68

tel. 077 406 60 72

Dempou&

Opole, 08.09.2025
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych
Nr S/2025/9/0018
[akceptowal
ny przez
konsumenta
ibez
nieprawidto | Analiza sensoryczna/metoda | PN-EN 1622:2006, zatacznik
5 Smak A 4
wych jakosciowa C
zmian/nieak
ceptowalny
przez
konsumenta]
[akceptowal
ny przez
konsumenta
ibez
6 Zapach nieprawidto Anal’iz.a sensoryczna/metoda | PN-EN 1622:20006, zatacznik 7
wych jakosciowa C
zmian/nieak
ceptowalny
przez
konsumenta]
PB-04 wydanie 1 z dnia
7 Barwa [mg Pt/1] Spektrofotometryczna 16.05.2017 1. AZ
8 Metno§¢ [NTU] Nefelometryczna PN-EN ISO 7027:2016-09 AZ
9 Jon amonowy [mg/1] Chromatografia jonowa PN-EN ISO 14911:2002 AZ
Plomieniowa absorpcyjna
10 | Zelazo [ne/1] spektrometria atomowa PN-92/C-045701/01 AZ
(FAAS)
Plomieniowa absorpcyjna
11 | Mangan [ne/1] spektrometria atomowa PN-92/C-045701/01 AZ
(FAAS)
Ogolna liczba .
12 m%kroorganizméw wo | [jtk/ml] Metoda plytkowa, posiew PN-EN ISO 6222:2004 AZ
o wetebny
temp. 22°C
13| Escherichia coli ][NPL/ 100m x:sgc?pr;ijiggzi?ﬁjczby (npLy | PNENISO9308-2:20146  |AZ
14| Grupa coli ][NPL/ 100m x:sgc?pr;ijiggzi?ﬁjczby (npLy | PNENISO9308-2:20146  |AZ
15 | Enterokoki katowe [jtk/100ml] | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ

Legenda:
Symbol jakosci

A — metodyka z zakresu akredytacji Laboratorium badawczego Nr AB 1655
N/A — metodyka spoza zakresu Akredytacji Laboratorium badawczego Nr AB 1655

Z — metodyka z zakresu Zatwierdzenia systemu jakos$ci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przez Powiatowa Stacje

Sanitarno-Epidemiologiczng w Opolu
P — badanie podzlecone

NW — metoda wycofana z katalogu polskich norm
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Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych
»DEMPOL-ECO” Sp. z o.0.
Laboratorium badawcze

ul. Sktadowa 9

:—Sr;11a2115 t())itl)l?(l)e@dempol.com.pl D e m p o L &

tel. 077 406 60 68
tel. 077 406 60 72

Opole, 08.09.2025
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych
Nr S/2025/9/0018

NR - metodyka niereferencyjna w odniesieniu do Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019 roku w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

* oznacza wynik spoza zakresu akredytacji Laboratorium badawczego Nr AB 1655

Przewodnos$¢ A,Z - PN-EN 27888:1999:
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

Smak Z - PN-EN 1622:2006, zalacznik C:
Badanie w miejscu pobrania, majace na celu okreslenie czy wystepuje nieprawidtowy smak

Zapach Z - PN-EN 1622:2006, zalacznik C:
Badanie w miejscu pobrania, majace na celu okreslenie czy wystepuje nieprawidtowy zapach

Zelazo A,Z - PN-92/C-045701/01:
Metoda wycofana z katalogu polskich norm

Mangan A,Z - PN-92/C-045701/01:
Metoda wycofana z katalogu polskich norm

Sporzadzil/a Autoryzowal/a sprawozdanie

Joanna Wilk-Weglinska Natalia Nurczynska Podpisano:
Zastepca kierownika laboratorium | Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwagi do sprawozdania:

Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (maj 2017) dostgpnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC
17025 oznacza spelienie wymagan dot. kompetencji technicznych jak i systemu zarzadzania, ktore sa niezbedne dla spdjnego zapewnienia technicznie
wiarygodnych wynikow badan. Wymagania dotyczace systemu zarzadzania zawarte w normie ISO/IEC 17025 zostaty opisane w sposob wtasciwy dla
dziatalnosci laboratoryjne;j i s3 ogdlnie zgodne z zasadami ISO 9001

Zgodnie z Komunikatem PCA nr 353 z dnia 24 sierpnia 2021 dostgpnym na stronie www.pca.gov.pl:

- w przypadku podania wyniku akredytowanego w postaci < y oznacza to, ze wynik jest dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody,

- w przypadku podania wyniku akredytowanego w postaci > y oznacza to, ze wynik jest gorng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody,

- jesli wynik podano z niepewnos$cia w postaci < y + U, oznacza to, ze wynik jest dolng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody,
a niepewno$¢ obliczono dla dolnej warto$ci zakresu pomiarowego,

- jesli wynik podano z niepewnos$cia w postaci > y + U, oznacza to, ze wynik jest goma granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody,
a niepewnos$¢ obliczono dla gornej wartosci zakresu pomiarowego.

y- warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; U — rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru tej
wartosci y

Wyniki badan dotycza wytacznie pobranych i badanych przez laboratorium probek, a w przypadku, gdy laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu probek
wyniki odnosza si¢ wytacznie do otrzymanej probki.

Laboratorium badawcze nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probek, chyba ze w sprawozdaniu zaznaczono inaczej. W przypadku dostarczenia
probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek.

W przypadku, gdy laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probek klient okresla obiekt badania, dat¢ oraz miejsce pobrania probki.
Informacje te moga mie¢ wplyw na wazno$¢ wynikow.

Laboratorium nie odpowiada za zlecony przez klienta zakres badan, ktory moze skutkowa¢ brakiem mozliwosci wykorzystania wynikéw w obszarze
regulowanym prawnie. Laboratorium pobiera probki z punktu pobrania wskazanego przez klienta i nie odpowiada za zgodno$¢ punktu pobrania z
wytycznymi instytucji kontrolujacych klienta w obszarze regulowanym prawnie.
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Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych
»DEMPOL-ECO” Sp. z o.0.
Laboratorium badawcze
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tel. 077 406 60 68
tel. 077 406 60 72

Opole, 08.09.2025
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych
Nr S/2025/9/0018

Niepewnos¢ wynikow podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami
granicznymi oraz kiedy jest to uzgodnione z Klientem. Niepewno$¢ wynikéw okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2,
poziom ufnosci 95%.

Jako cel badan ,,obszar regulowany prawnie rozumie” si¢, iz klient dziata w obszarze regulowanym prawnie i jest to:

- w przypadku wody do spozycia - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z pdzn. zm.),

- w przypadku wody na ptywalniach - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2022 r w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach (Dz. U. 2022 poz. 1230),

- w przypadku $ciekéw - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 roku w sprawie w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757) i/lub
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Etap pobierania probek realizowany przez klienta moze mie¢ wptyw na brak mozliwosci wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie. W
momencie dostarczenia probki przez klienta do laboratorium wyrazenie ,,0bszar regulowany prawnie” odnosi si¢ do zastosowania przez laboratorium
odpowiednich metod badawczych dostosowanych do wymagan prawnych.

Jako cel badan ,,badania technologiczne” lub ,,badania indywidualne” rozumie sig, iz badania s3 wykonywane na uzytek wtasny klienta.

Jako stan prawidtowy przyjetej probki rozumie si¢ iz ocena wizualna probki oraz ilo$¢ dostarczonej probki nie nasuwata watpliwosci co do mozliwosé
wykonania zleconych badan w laboratorium.

W trakcie wykonywania badan nie nastapity szczegdlne okolicznosci, ktore nie zostaty umieszczone w sprawozdaniu z badan a mogly mie¢ wptyw na
badania.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan moze by¢ powielane tylko w catosci.

Dokumenty i zapisy dotyczace badan oraz badanych probek, nie ujete w niniejszym sprawozdaniu z badan, sa przechowywane i moga by¢ udostgpnione
klientowi na jego zyczenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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